DOLAZ IZ TS PP00-A 4x150mm? (1=300 m)

BLOK SHEMA

KPMO

GRO

Pi= 125 kW; Pv=30kW

GRO-Dvorane

(NE REKONSTRUIRA SE)

NYY-J 5x10mm? (I=35 m)
NYY-J 5x10mm? (I=25 m)
NYY-J 5x10mm? (1=30 m)
NYY-J 5x10mm? (1=25 m)
NYY-J 5x10mm? (1=30 m)
NYY-J 5x10mm? (1=30 m)
NYY-J 5x10mm? (1=40 m)
NYY-J 5x10mm? (I=40 m)
R8(postojeca)
NYY-J 5x10mm? (1=45 m)
RI9(postojeca)
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GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT




