Dispozicija redukcijske stanice 0,7-1,2 bara/50(30) mbara

6 800 mm
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Ormari¢ na procelju objekta
IZLAZ Pi=30 (50) mbara DN100

TUMAC

1. Radna cijev PE_HD , 1,2 bara; d50

2. Zastitna cijev Celik DN 80

3. Prijelazna spojnica za podzemnu ugradnju Celik_plastika 2"
4. Glavna plinska kuglasta slavina DN 50
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. Regulator tlaka 1,2 bar/50(30) mbara S
. Za8titni ormari¢ MRS-a (nehrdajuci Celik) ; 800 x 350 x 800 mm = 4
= NO 50; 1,2 bara
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Zastitna Celicna cijev NO 80
nivo terena nivo terena
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